Qualidade da Agua Tratada - Analises Realizadas

Cidade/Localidade: NOVA PETROPOLIS - AGUA TRATADA

Més de Outubro 2017

. . . . . Dentro dos | Fora dos Valor Valor Valor

Parametro Unidade Faixa Recomendada Previstas | Realizadas ~ N L. L. .

Padroes Padroes Minimo Maximo Médio

De 0.2 2 2.00 mg/L de Cloro
Cloro Res. Livre mg/L g/ 4 4 4 0 0,61 0,90 0,76
Res. Livr
3 De 0.7 a 1.0 mg/L de Teor de
Flior mg/L h 4 4 0 4 1,1 1,3 1,2
Flaor
pH - De 6.0 a 9.50 de valor de pH 4 4 4 0 9,16 9,25 9,20
. Inferior a 5.00 UT - Unid.
Turbidez uT . 4 4 4 0 0,09 0,20 0,13
Turbidez
Inferior a 15.00 uH - Unid.
Cor Aparente uH 4 4 4 0 0 0 0,00
Hazen
. . . AUSENCIA
Coli Totais bac/100 mL Auséncia em 100 mL 4 4 4 0 0 0
EM 100%
AUSENCIA
E. coli bac/100 mL Ausénci 100 mL 4 4 4 0 0 0

coli ac/ m uséncia em m EM 100%

Heterotroéficas UFC/mL Méximo de 500 UFC/mL 4 4 q 0 0 0 0,00




