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Municipio: Joacgaba, SC
JANEIRO DE 2020

Meés Referéncia:

. . Numero de Analises Resultado
Parimetro Unidade de| Faixa Recomendada Dentro do Fora do
medida w Previstas | Realizadas - - Minimo | Maximo Médio
Padrao Padrao
Cloro Residual Livre mg/L Entre 0,20 a 2,00 5 5 5 0 0,45 0,64 0,57
Fldor mg/L Entre 0,70 a 1,00 5 5 5 0 1,10 1,21 1,15
pH - Entre 6,0 a 9,59 5 5 5 0 9,20 9,43 9,35
Turbidez uT Inferior a 5,00 5 5 5 0 0,07 0,25 0,15
Cor Aparente uH Inferior a 15,0 5 5 5 0 0,00 2,00 0,40
Auséncia em 100%
Coliformes Totais | bac./100mL | Auséncia em 100mL 5 5 5 0 Auséncia | Auséncia usenct °
das amostras
Auséncia em 100%
Escherichia coli bac./100mL | Auséncia em 100mL 5 5 5 0 Auséncia | Auséncia usenct °
das amostras
Bactéri Maxi de 500
acterias UFC/mL aximo de 5 5 5 0 0 1 0,20
Heterotroficas UFC/mL

(1) Valor Méximo Permitido.

(2) Valores Maximo e Minimo estabelecidos na Portaria Estadual n2 421/16. O Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5 do Ministério da Sadude estabelece como VMP (Valor Maximo

Permitido) a concentracdo de 1,5mg/L de fluoreto em aguas para consumo humano.
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