Simeae

Joagaba, Herval d'Oeste e Luzerna

Relatério Sintético de Controle de Qualidade da Agua

Nome do SAA: Sistema de Abastecimento de Agua do Distrito de Santa Helena - SAA 105

Local da Coleta: Sistema de Distribuicao
Municipio: Joagaba, SC
AGOSTO DE 2.020

Meés Referéncia:

. . Numero de Analises Resultado
Parimetro Unidade de| Faixa Recomendada Dentro do Fora do
medida @ Previstas Realizadas N N Minimo [ Maximo Médio
Padrao Padrao
Cloro Residual Livre mg/L Entre 0,20 a 2,00 4 4 4 0 0,91 0,98 0,94
Fltor mg/L Entre 0,70 a 1,00 4 4 4 0 1,15 1,25 1,21
pH - Entre 6,0 a2 9,59 4 4 4 0 9,27 9,46 9,34
Turbidez uT Inferior a 5,00 4 4 4 0 0,11 0,19 0,16
Cor Aparente uH Inferior a 15,0 4 4 4 0 0,00 5,00 1,25
Ausénci 100%
Coliformes Totais bac./100mL | Auséncia em 100mL 4 4 4 0 Auséncia Auséncia usencia em ?
das amostras
Ausénci 100%
Escherichia coli bac./100mL | Auséncia em 100mL 4 4 4 0 Auséncia Auséncia usencia em ?
das amostras
Bactérias Maximo de 500
UFC/mL 4 4 4 0 0 0 0,00
Heterotrdéficas o UFC/mL

(1) vValor Maximo Permitido.

(2) Valores Méximo e Minimo estabelecidos na Portaria Estadual n2 421/16. O Anexo XX da Portaria de Consolidagdo n2 5 do Ministério da Saude estabelece como VMP (Valor Maximo

Permitido) a concentracdo de 1,5mg/L de fluoreto em dguas para consumo humano.
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